PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Bialowieska 28
tel. (85) 730 17 17; fax. (85) 730 80 90; e-mail: psse.bielsk.podlaski@sanepid.gov.pl

Bielsk Podlaski, dnia 20.12.2023 r.

HK.9020.167.2023

Plywalnia Miejska ,,WODNIK”
ul. Kazimierzowska 3B

17 — 100 Bielsk Podlaski

Ocena jakosci wody na pltywalni

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim na podstawie
sprawozdan Nr LM.9051.1421.2023.5767.1632, LM.9051.1421.2023.5768.1633,
LM.9051.1421.2023.5769.1634, LM.9051.1421.2023.5770.1635, LM.9051.1421.2023.5771.1636,
LM.9051.1421.2023.5772.1637, LPW.9051.871.2023.5828.1158, LPW.9051.871.2023.5830.1160,
LPW.9051.871.2023.5832.1162, LPW.9051.871.2023.5829.1159, LPW.9051.871.2023.5831.1161,
LPW.9051.871.2023.5833.1163, LPW.9051.871.2023.5834.1164, F.9051.1048.2023
z przeprowadzonych pomiarow i badan prébek wody pobranych dnia 28.11.2023 r. w Plywalni
Miejskiej ,, WODNIK” w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 3B

stwierdza, ze

w/w probki wody w zbadanym zakresie odpowiadajg wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada

2015r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena niniejsza jest obowiqzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania

laboratoryjnego probek wody w plywalni.
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEK TOR SANITARNY

] w Bielsku Podlaskun
*Marzenna Perzyna

W_zalgczeniu:
Sprawozdania z badan probek wody Nr: LM.9051.1421.2023.5767.1632, LM.9051.1421.2023.5768.1633,

LM.9051.1421.2023.5769.1634, LM.9051.1421.2023.5770.1635, LM.9051.1421.2023.5771.1636,
LM.9051.1421.2023.5772.1637, LPW.9051.871.2023.5828.1158, LPW.9051.871.2023.5830.1160,
LPW.9051.871.2023.5832.1162, LPW.9051.871.2023.5829.1159, LPW.9051.871.2023.5831.1161,

LPW.9051.871.2023.5833.1163, LPW.9051.871.2023.5834.1164, F.9051.1048.2023.

Do wiadomosci:
1. Ala.



