PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU PODLASKIM

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Bialowieska 28
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Bielsk Podlaski, dnia 08.01.2024r.
HK.045.1.2024

Plywalnia Miejska ,, WODNIK”
ul. Kazimierzowska 3B
17 — 100 Bielsk Podlaski

Zbiorcza roczna ocena jako$ci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. 2 2023r. poz. 338 z pozn. zm."), zgoduie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r.
0 bezpieczenstwie 0s6b przebywajacych na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 714 z pozn. zm.?), § 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (tj. Dz. U. z 2022r.

poz. 1230), po przeanalizowaniu:

e parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagaf, o ktorych
mowa w § 3 ust. | ww. rozporzadzenia,

¢ wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego pltywalnia,

e zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

o wynikow badan wody na ptywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz w oparciu o posiadang dokumentacje

stwierdza, ze

jakos¢ wody na Plywalni Miejskiej ,WODNIK” w Bielsku Podlaskim odpowiada
wymaganiom ujetym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach z dnia 9 listopada 2015r. (tj. Dz. U. z 2022r.
poz. 1230).



Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim biorac pod uwage
wyniki badan probek wody zlecone przez Ptywalni¢ Miejska ,,WODNIK” i wykonane przez
uprawnione, akredytowane laboratorium, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym
harmonogramem oraz po przeprowadzonej kontroli kompleksowej wraz z analiza probek wody
w plywalni przez organy Inspekcji Sanitarnej, stwierdzit, ze woda w Plywalni Migjskiej
_WODNIK” odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (tj. Dz. U. z 2022r.
poz. 1230).

Ocena zostata dokonana za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Bielsku Podlaskb

‘{l S
Marzenna Perzyna

Do wiadomosci:

1. Al/a

1Zmiany tekstu zostaty ogtoszone w: Dz. U. z 2023r. poz. 1688;
2Zmiany tekstu zostaty ogtoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 2705.



